




Fig. I: Atmos GIGA-D

Fig. II:  Atmos GIGA-I

  

  

 
 

5

1.14 1.31 1.32 1.11 1.12 1.151.333.23.1 1.14

1

1.31.1
3

2

1.5

1.11 1.15 1.12 1.13 1.16 1.14

1.4

1.11
1.12
1.14
1.15 1.43 1.41

1.2

1.11 1.15 1.12 1.21 1.14

4
6












































































	 Sadržaj
	1 Opšte
	1.1 O ovom uputstvu
	1.2 Autorsko pravo
	1.3 Zadržavanje prava na izmene

	2 Sigurnost
	2.1 Označavanje sigurnosnih napomena
	2.2 Kvalifikacija osoblja
	2.3 Električni radovi
	2.4 Transport
	2.5 Radovi na instalaciji/demontaži
	2.6 Za vreme rada
	2.7 Radovi na održavanju
	2.8 Obaveze operatora

	3 Transport i skladištenje
	3.1 Slanje
	3.2 Kontrola transporta
	3.3 Skladištenje
	3.4 Transport u svrhu montaže i demontaže

	4 Namenska upotreba i nepravilna upotreba
	4.1 Nenamenska upotreba
	4.2 Pogrešna upotreba

	5 Informacije o proizvodu
	5.1 Način označavanja
	5.2 Tehnički podaci
	5.3 Opseg isporuke
	5.4 Dodatna oprema

	6 Opis pumpe
	6.1 Očekivani nivoi buke

	7 Instalacija
	7.1 Kvalifikacija osoblja
	7.2 Obaveze operatora
	7.3 Bezbednost
	7.4 Dozvoljene sile i momenti na prirubnicama pumpe
	7.5 Priprema instalacije

	8 Električni priključak
	8.1 Grejač protiv stvaranja kondenzacije

	9 Puštanje u rad
	9.1 Prvo puštanje u rad
	9.2 Punjenje i odzračivanje
	9.3 Uključivanje
	9.4 Isključivanje
	9.5 Rad

	10 Održavanje
	10.1 Dovod vazduha
	10.2 Radovi na održavanju
	10.2.1 Tekuće održavanje
	10.2.2 Zamena mehaničkog zaptivača
	10.2.3 Zamena motora


	11 Smetnje, uzroci i uklanjanje
	12 Rezervni delovi
	13 Odvod
	13.1 Ulja i maziva
	13.2 Informacije o sakupljanju iskorišćenih električnih i elektronskih proizvoda


