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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

AA25

-BT1

LW monoblock

SCHEMA LW 1011b

Voeding F2030-7 en F2030-9: 400V 3~ +N + PE

Voeding F2040-8, F2040-12 en F2040-16:  230 V

Expan-

sie

SMO 40

230V

AXC30

GP12

EB-101

EB-102

EB-103

GP12

GP12

AA25

filter

filter

filter

KW

BT63

BT71

BT25

UKV Buffer

Grote diameter

verdeler / blok / leiding

Optioneel BT50

of bij RMU40 HR KETEL

Cascade opstelling lucht/water

tapwater en bijverwarming door ketel..
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Ketel en losse PUB boiler.

De ketel kan ook een combiketel 

zijn, of een ketel zonder tapwater.

(boiler vervalt dan, bij een combi-

ketel komt de koud- en warmwater

aansluiting op de ketel natuurlijk)
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