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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
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LW monoblock

SCHEMA LW 1004

Verwarming en tapwater:

F2030 met VVM320

F2040-8 en 2040-12 met VVM320

Koeling met minimum temperatuur van 18 °C:

F2040-8 en 2040-12 met VVM320

De combinatie VVM320 met 2014-16 is niet mogelijk

AA25

-BT50

filter

Voeding 400V

3~ +N + PE

Voeding F2030-7 en F2030-9: 400V 3~ +N + PE

Voeding F2040-8, F2040-12   230 V

Denk aan voldoende

ontluchtmogelijkheden

VVM320

Voeding 400V

3~ +N + PE

Aan de hand van de minimaal

systeeminhoud van de toegepaste

lucht/water warmtepomp en of er wel

of geen na-regeling is, bepaalt u of

er een (extra) buffer tussen moet / de 

inhoud van de buffer.

Er zit een 10 liter expansievat in de VVM320

gaat u na of dit voldoende is voor uw installatie, 

mogelijk is een extra vat nodig.


