230V+10% / 50 Hz

MODBUS MANUAL

* Prufezy kabelu plati do délky kabelu 50m. Typy kabel(, uvedené v dokumentaci, Ize pouzit pouze pro prosttedi a za podminek, danych vyrobcem kabelu.

* Cable section are valid for the cable lenght to 50m. Cable types mentioned in the documentation, can be used by the cable producer.

* Kabelquerschnitten gilten fiir die Kabellange bis 50m. Kabeltypen, eingefiihrt in der Dokumentation, kann man nur fiir die Umgebung und unter Bedingungen beniitzen, gegeben von dem
Kabelhersteller.

**** Der Abschlusswiderstand des Mediensensors muss angeschlossen sein (vom Hersteller vorinstalliert). Bei dieser Art der Steuerung wird der Wert vom Hersteller als Konstante vorgegeben.
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Na objednavku
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. NASTENNE OVLADANI ** Proudovy chranié s jisticem
9 WALL MOUNTED CONTROLLER ** Earth Leakage Circuit Breaker with Overload Circuit Breaker
FAO**i WANDSTEUERUNG ** Fehlerstromschutzschalter mit Uberlastschutzschalter
— I=NI=VASIE JRFIIETY .
7% @ 2.10/22.04.2025 *** \/enkovni ¢idlo nebo terminaéni rezistor musi byt pfipojen (vyrobcem predinstalovano).
L G Ws1 *** Outdoor sensor or termination resistor must be connected (pre-installed by manufacturer).
2 14 *** Ein AuRenfihler oder Abschlusswiderstand muss angeschlossen werden (vom Hersteller vorinstalliert).
©F205C £3165C ™285C
DITRONIC **** Terminacni rezistor ¢idla media musi byt pfipojen (vyrobcem predinstalovano). U tohoto druhu regulace je hodnota pfednastavena vyrobcem jako konstanta.
**** The termination resistor of the media sensor must be connected (pre-installed by the manufacturer). In this type of control, the value is preset by the manufacturer as a constant.
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UNIREG: EXHAUST SENSOR (76, 77)

UNIREG-DIT 2-HC/HP:

» Max. proud rozvadécem:
» Max. current through the distribution board: Imax < 14A
» Max. Strom durch die Schalttafel: Imax < 14A

Imax < 14A

ALTERNATIVNI UMISTENI CIDLA PROSTORU (78, 79)
ALTERNATIVE LOCATION OF THE ROOM SENSOR (78, 79)
ALTERNATIVE POSITION DES RAUMSENSORS (78, 79)

Kabely a jisténi « Cables and protection * Kabeln und Schutz

Vnitini jednotka FAO** | FA1 | FU1 | WLO | WL1 | WS1 | WS2 | WS3
20A
F 16A utp |, . .
NEVADA N3 JET HP-DIT-0 2p C | 4A |3x25|30x1,5| CAT5 |LYCY | LIYCY
2 |2x0,75| 4x0,75
30mA | 1p (pfimy)
0,1s

Znaceni vodich « Wire marking ¢ Leitermarkierung

Cerna » Schwarz + Black

(L) - AC/DC silovy vodi¢ « AC/DC power conductor « AC/DC Hauptstromkreise

Svétle modra « Hellblau « Light blue

Zlutozelena « Griin-Gelb « Yellow-Green

N) - AC "nulovaci" vodi¢ « AC middle (reset) conductor « AC (Nullungs-) Mittellsleiter
PE) - ochranny vodi¢ ¢ protective conductor « Schutzleiter

Modra tmava « Dunkelblau « Dark Blue

(
(
(SELV) - DC vodi¢ malého napéti + DC small voltage « DC Steuerstromkreise

Nazev « Name:

UNIREG-DIT 2-HC/HP + NEVADA N3 JET HP-DIT-0

)A\ Regulator * Regler:

DITRONIC 2.0 Datum « Date: ‘ 5/2025

STAVOKLIMA . Code:

UNIREG-DIT2.0-EC-N3JETHP0-STA-03 ‘ Strana « Page ¢ Blatt: | 01
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