ARGB - KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for gas press fittings,
Le laboratoire de IARGB certifie que fes racoords & serissage gaz sont conformes aux exigences belges.

Het laboratorium van de KVBG verkiaart dat de gas persverbincers conform Zijn aan de Beigische eisen,

Ceriificaie number:
N® dis certifical -
Certificaat nummer;
Dats of issue:

Date d'adition:
Datum van aflevering:
Manufacturer:
Fabricant;

Fabrikani:

Type:
Scope:

Domairie d'sppication:

Toepassingsgebied !

Belgian reguirements;
Exigences beiges:
Belgische eisen:

3142

29-07-2004

VSH Flow Control NV

VSH press gas

Low pressure gas installations acceroing to the standard NBN D51-003

{press.re < 100mbar )

installations hasse pression sulvant la norme NBN D51-003
(pression < 100mbar )

Lage druk gasinstaliaties volgens de norm NBN D51-003

{ druk < 100mbar )

Allowed comblinations [ combinaisons admises | toegelaten combinaties

& copper tube and press fiting i
2tuyau en cunie ot racoord 8 sertr 12mm {15 mm 18 mm 22mm 28 mm
@ keparen buis en persiting ) |

tinimum wall thickness copper tube 1
Epaisseur de paror minimale dubyauencunvre Tmm [imm 1mm 1mm 1.5mm
| Mrimum wanddikie van de koperen buis S, W § L |
i R220 annealed / recut

Material temper for the copper tube fuitgegloeid

Etat metailurgique du tuyau en cuivre R250 haif hard / demi dur

Metallurgisthe staat van de koperen buis __ihalthard o
i R290 hard { dur f hard

Spéciiication tecnnique ARGS 2001/02 :
“Specification pour les raccords e: accessoires a sertissage

Technische specificatis K\VBG 2001/02 -
"Bpecificatie voor de persfittings voor gasinstallaties™

Rasponsible lesting gas accessories
Responsable essals accesseires gaz
Verantucordeljke testen gas hulpstukken
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