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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
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Lucht/water warmtepomp met tapwater-, buiten-zwembad- en gebouwverwarming.

Bij toepassing van de F2040 als monoblock kan er ook actief worden gekoeld richting afgiftesysteem, 

uiteraard gaat koelen en verwarmen niet gelijktijdig in deze toepassing

Noot: In de ‘Zwembad AXC’ kan eventueel een contact worden aangesloten (X2- 21 en 22) vanuit een 

zwembadregelaar (derde) om bij vraag te starten en stoppen (doorverbinden contact is stoppen voor 

zwembadwater).

De zwembadsensor (BT51) moet dan nog wel worden aangesloten maar hoeft dan geen echte functie te hebben,

wel  dient u dan de vraagtemperatuur hoger in stellen dan de door de sensor gemeten waarde.
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