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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
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LW monoblock

SCHEMA LW 1002 C

Verwarming:

Monoblock: F2030 / F2040 / F 2300

Koelen mogelijk met F2040

filter

Voeding F2030-7 en F2030-9: 400V 3~ +N + PE

Voeding F2040-8, F2040-12 en F2040-16:  230 V

Denk aan voldoende

ontluchtmogelijkheden

Bivalent installatie  / hybride installatie

Tapwater wordt voorverwarmd door lucht/water warmtepomp, ketel warmt (indien nodig) dit na.

Warmtepomp zorgt voor verwarming, ketel (indien nodig) voor bijverwarming.
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Attentie: Als u een RMU 40  ruimte-bediening/opnemer wil toepassen dient u als regelaar de SMO 40 te kiezen.
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Bij warmtepomp passende boiler
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Combi-ketel

BT25

BT71

BT63

Max. 45°C

OPEN VERDELER


