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OPWEKKINGSRENDEMENT WARMTAPWATER  

t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de NIBE 

warmtepompen, type F1245-5PC, F1245-6PC 

en F1245-8PC 

 
In opdracht van NIBE 

Energietechniek B.V. is voor de 

combiwarmtepompen F1245-

5PC,  F1245-6PC en F1245-8PC 

het opwekkingsrendement 

vastgesteld voor gebruik in de  

NEN 7120:2011. 

Dit opwekkingsrendement is 

bepaald volgens de NEN 

7120:2011, bijlage A gegeven 

normatieve methode voor    

“Bepaling Opwekkingsrendement 

warmtapwatertoestellen”. 

De hier gegeven waarde mag 

worden gebruikt in plaats van de 

forfaitaire waarde gegeven in  

tabel 9.16, pagina 278 van de  

NEN 7120:2011. 

 

 

FABRIKANT:  

NIBE Energietechniek 

 

TYPES:  

F1245-5PC  

F1245-6PC 

F1245-8PC 

ADRES:  

NIBE Energietechniek B.V. 

Postbus 634 

4900 AP ‘Oosterhout (NB) 

T 0168-477722 

 

www.nibenl.eu 
email: info@nibenl.nl 

 

Ondertekening: Goedgekeurd door: 

 

Ing. H. Schiphouwer Ing. R.P. van den Berg 

Projectleider Research Manager



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze verklaring is tot stand 

gekomen door een eenmalige 

beoordeling door TNO van de 

specifieke eigenschappen van een 

exemplaar van een product of een 

uitvoering van een systeem. Deze 

verklaring geeft geen oordeel over 

andere exemplaren van een product 

of van andere uitvoeringen van 

systemen.  Deze verklaring geeft 

geen oordeel over de 

kwaliteitsborging van producten of 

systemen, dit is de 

verantwoordelijkheid van de 

fabrikant. 
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VERKLARING CONFORM NORM 

 
 

OPWEKKINGSRENDEMENT WARMTAPWATER T.B.V. DE NEN 

7120:2011 VOOR DE NIBE WARMTEPOMPEN, TYPE F1245-5PC, 

 F1245-6PC EN F1245-8PC 

 QW;dis;nren;an 

 

(MJ/jaar) 

 

 

 

Type Bron 

 

ƞw;gen;gi 

 

(-) 

F1245-5PC ≥14000 (klasse 4)  Gesloten bron 

Grondwater  

 

2,28 1) 

2,65 1) 

 

F1245-6PC 

 

≥14000 (klasse 4) Gesloten bron 

Grondwater  

 

2,24 1) 

2,40 1) 

 

F1245-8PC  

 

 

 

≥14000 (klasse 4)  

 

 
 

Gesloten bron 

Grondwater  

 

 

2,29 1) 

2,46 1) 

 

 

 

 

 

Waarin: 

QW;dis;nren;an : is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmptapwaterbereiding 

bepaald volgens 19.7.2 in MJ/jaar; 

ƞw;gen;gi : is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het 

toestel volgens 19.7.3.1; 
1) : Het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden 

afgerond naar een veelvoud van 0,05 volgens 19.7.3.1.  

 
 


